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- SULL'INTERO TRATTO DELLA NUOVA FOGNATURA PRIMA E DOPO I LAVORI DI COSTRUZIONE SIA PER LE

TUBAZIONI CHE PER I POZZETTI, VANNO EFFETTUATE PROVE DI TENUTA SECONDO LA NORMA EUROPEA EN

1610 E COMPILATI I RISPETTIVI VERBALI DI PROTOCOLLO. INOLTRE TUTTE LE CONDOTTE FOGNARIE VANNO

SOTTOPOSTE A VERIFICA CON VIDEOISPEZIONE. ALL'ATTO DEL COLLAUDO VANNO PRESENTATI I VERBALI

DELLE PROVE DI TENUTA E LE VIDEOREGISTRAZIONI.

- IL FUNZIONAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DEVE ESSERE SEMPRE GARANTITO.

- AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA LEGGE PROVINCIALE DEL 18.06.2002, N. 8, È FATTO OBBLIGO AL TITOLARE

DELLO SCARICO, DI DARE IMMEDIATA NOTIZIA ALL'UFFICIO TUTELA ACQUE E AL GESTORE DELLA RETE

FOGNARIA (ECO CENTER), DELLE INTERRUZIONI DEL REGOLARE ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DOVUTE A

GUASTI ACCIDENTALI, A MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0 AD ALTRO INCONVENIENTE. ENTRO LE 48 ORE

SUCCESSIVE ALLA COMUNICAZIONE SOPRACCITATA DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO

TUTELA ACQUE DEGLI INTERVENTI URGENTI ATTUATI PER NON AGGRAVARE O CONTENERE LA SITUAZIONE DI

INQUINAMENTO O DI PERICOLO DI INQUINAMENTO E DEL PROGRAMMA INDICANTE GLI INTERVENTI DA

ATTUARE ED I TEMPI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

STESSI.

- AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA LEGGE PROVINCIALE 18.00.2002, N. 8, ALMENO 15 GIORNI PRIMA

DELL'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI RELATIVI AD OPERE APPROVATE DEVE ESSERE PRESENTATA LA

DOMANDA DI COLLAUDO ED AUTORIZZAZIONE DELLO SCARICO ALL'UFFICIO TUTELA ACQUE ALLEGANDO LA

SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:- DATA DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI;- DICHIARAZIONE CHE

ATTESTA LA CONFORMITÀ ALLE CARATTERISTICHE INDICATE NEL PROGETTO, FIRMATA DA UN TECNICO

QUALIFICATO ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE. CON LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE, LO SCARICO SI INTENDE PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATO A PARTIRE DALLA DATA

INDICATA NELLA RICHIESTA STESSA.
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